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JRP - 47 /1X /2018

Dotyczy: Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 5 /2018 Dostawa i montaz urzadzen instalaciji
zageszczania i odwadniania osadéw sciekowych oczyszczalni $ciekéw w Biatej
Podlaskiej dla Projektu ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw wraz z
przepompownig centralng oraz efektywnym zarzadzaniem systemem wodociggowo-
kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”.

Dziatajgc w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamoéwien
publicznych, Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Biatej Podlaskiej
udziela wyjasnien tresci SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamoéwienia publicznego:

1. PYTANIE:

Wirowka dekantacyjna : Czy zamawiajgcy dopuszcza maksymalne obroty bebna na
poziomie 2600 rpm zachowujgc wszystkie parametry technologiczne i wydajnosciowe?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza maksymalne obroty bebna na poziomie 2600 rpm zachowujgc
wszystkie parametry technologiczne i wydajnosciowe.

2. PYTANIE:

Wirowka dekantacyjna : Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowania napawanie weglika
wolframu na rozdzielaczu $limaka - Tak jak w Parnstwa obecnych wiréwkach?

Napawanie weglika wolframu na bazie niklu wykonuje sie raz na 10-15 lat podczas remontu
kapitalnego bebna, natomiast wymiane takich wyktadzin nalezy wykonaé co 2-3 lata, a
pomimo to rowniez wykonuje si¢ remont kapitalny bebna.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowania napawanie weglika wolframu na rozdzielaczu
Slimaka.
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